
VODOVOD  BUKOVANY ( počet zásobovaných obyvatel - 650):

Náhradní odběr. 

místo

Datum odběru 24.4. 23.6. 16.8. 19.9. 13.10. 31.10. 16.5. 16.5. 19.9. 20.9.

Typ rozboru KRa+Mn KRa+Mn KRa+Mn Opak. KRa+Mn Opak. ÚRa Souvzt. ÚRa Souvzt.

Amonné ionty NH4
+

mg/l 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Barva Barva mg Pt/l 20 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Chlor vol. Cl2 mg/l 0,3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

TOC mg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Chuť Chuť st. Přijatelná 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dusičnany NO3 mg/l 50 3,6 4,2 4,5 3,7 4,8 4,2 4,17

Dusitany NO2 mg/l 0,5 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,02 <0,04 <0,02 <0,04 <0,04

Konduktivita Vodivost mS/m 125 50,4 51,4 51,6 51,9 53,1 52 51,73

Pach Pach st. Přijatelný 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 pH pH 6,5-9,5 7,4 7,6 7,3 7,4 7,7 7,8 7,5 7,5 7,5

Zákal Zákal ZF 5 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4

Železo Fe mg/l 0,2 <0,015 0,016 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,0151

Mangan Mn mg/l 0,05 <0,002 0,0037 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,0023

Esch.coli EC KTJ/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Koliformní bakt. KB KTJ/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kult.mikroorg.při 22
o
C KM 22 KTJ/1 ml 200 1 4 100 6 0 1 0 0 14

Kult.mikroorg.při 36
o
C KM 36 KTJ/1 ml 40 0 8 160 39 92 21 3 1 28 0 12,5

Teplota vzorku T
0
C 8-12 10,1 17,2 22,9 17,4 17,6 14,8 10,7 17,4 12,5 15,6

Intestinální enterokoky ENK KTJ/100 ml 0 0 0 0 0

Abioseston MO-Ab. % 5 1 1

Mikr.obr.-počet org. MO-PO jedinci/ml 50 0 0

Mikr.obr.-živé org. MO-ŽO jedinci/ml 0 0 0

Antimon Sb μg/l 5 <0,5 <0,5

Arsen As μg/l 10 <1 <1

Benzo(a)pyren B(a)P μg/l 0,01 <0,003 <0,003

Berylium Be μg/l 2 <0,25 <0,25

Bor B mg/l 1 <0,05 <0,05

Bromičnany BrO3
-

μg/l 10 <3 <3

Chloridy Cl- mg/l 100 13,7 12,4

Chloritany ClO- μg/l 200 <20 <20

Chlorečnany ClO3
-

μg/l 200 39,2 45

Chrom celk. Cr μg/l 50 <2 <2

Fluoridy F- mg/l 1,5 0,215 0,213

Hliník Al mg/l 0,2 0,014 <0,007

Hořčík Mg mg/l DH 20-30 14,9 15,2

Kadmium Cd μg/l 5 <0,5 <0,5

Kyanidy celk. CN- mg/l 0,05 <0,01 <0,01

Měď Cu μg/l 1000 2,4 5,4

Nikl Ni μg/l 20 <2 <2

Olovo Pb μg/l 10 <1 <1 6,4

Uran U μg/l 15 1,85 2,06

Pesticidní látky celkem PLC μg/l 0,5 0 0

Polycykl.arom.uhl. PAU μg/l 0,1(součet) 0 0

Rtuť Hg μg/l 1 <0,1 <0,1

Selen Se μg/l 10 <1 <1

Sírany SO4
2-

mg/l 250 27,2 26,8

Sodík Na mg/l 200 10,3 11,1

Tvrdost Ca+Mg mmol/l DH 2-3,5 2,23 2,3

Vápník Ca mg/l DH 40-80 64,8 67,1

1,2-dichlorethan (TOL) 1,2-DE μg/l 3,0 <0,5 <0,5

Benzen (TOL) C6H6 μg/l 1 <0,5 <0,5

Chloroform (TOL) CHCl3 μg/l 30 <0,5 <0,5

Tetrachlorethen (TOL) PCE μg/l 10 <0,5 <0,5

Trichlorethen (TOL) TCE μg/l 10 <0,5 <0,5

Trihalomethany (TOL) THM μg/l 100 1,1 2,6

Chlorethen (vinylchlorid) μg/l <0,2 <0,2

PCB μg/l

Kyselin.neutr.kapacita KNK4,5 mmol/l
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Zásad.neutr.kapacita ZNK8,3 mmol/l

Huminové látky HL mg/l

Absorbance A 254

Nerozpuštěné látky NL mg/l

BSK5 BSK5 mg/l

Fosforečnany PO4
3-

mg/l

Radiologie:

Odběr:    OÚ Bukovany,  č.57 Dne: (Vyhláška 422/2016)

Maximum Jednotky Skutečnost

Celk.obj.aktivita α 0,2 Bq/l 0,139

Celk.obj.aktivita β 0,5 Bq/l 0,081

Obj.aktivita R-222 300 Bq/l 32,9

Bq/l

Uran 15 μg/l 2,06

Indikativní dávka mSv/rok

19.09.2022


